
C.I. CÞP 州D GRAllNG 

.455 -1 

1 8愉S 鵬

T t:E已

劃

被沙、裝

/ 間' ~ J.、有h

苦惱愁苦〈

4 NOS. H12 臥RS ENDS OF 
臥RS TO 8E THR日自由 F.oRJ D|捌CE .oF 5.omm 翩而
8E TRIMMED TO SUπ 
SU自EQU凹TTO 叫STING

4主F

I 11 I 成沁F S凶B

之150… PIPE…L
SPACED .0昨 AROUND UPVC PIPE 

TY間CAL SECTION THROUGH ROOF MOUNTED VENTI凶JOR
仰仙酬印刷訓班剛nLAT.oR ARE FOR INDICAll.oN 側凹，1.1臼HωE (F.oR 同ESH

佩克RSERVI恆的酬。IRS ONL'η 閥割棚N FOR CLAR昀

n
u
n
E
a
O

旬
，

m
o
e
a
a

‘T
Z
d
n
t

但
E
E
E
M
〉
E
S
Z
4
屆

L
O
.
o
z

/r-

# 
.0.1 0.2 .0.3 .0.4 .0.5 0.6 0.7 0.8 .0.9 1..0 1.1 1.2 1.3 

恥OW m3/s 

fl GRAPH OF VENTI凹OR R叫酬ENT A側的T 間RVOIR INFLOW/OUTFLOW 

i 
'&i 

E 

D B腦S RING 州o MESH C純E Y.8. LO 8/1.0/18 

c GENERAL REVlSION S.K. YEUNG ν1/15 

B RE -FORt.lATTED TO CSWP W.K. CHIU 18/7/03 

。 缸，自 1000 mm A GENERAL REVlSION W.K. CHIU 26/6/1∞ 

, : 20 51刻正風R I REF. RE.VISION NlPRO旺D 鷗在

ROOF VENTILATOR 
W 水務署

water Supplies Departm.ent 

U笠巳…
圳
一
叫

DRAWI附 NO.M平時W回

做t

SCAI..E 1 : 2.0 

WSD 3.4D 
(SHE盯 1 OF 5) 



• 
155 |80 72.5 

戶 |

{OF HO伍S

的
h
F

10 
。她

但斗乎忘
μι斗

.15 HO正

SECTION A - A 

J令、巴
\_)宮

_---L_lj----::r_ 
./ .... ~ -----U-l一|\\

們 |\φ:

lMO伍 部一\
卡牛= 十 z 

閉
，-
u
-
O
I
N
O

寸
。
問D
O
m
-
P

P凶N OF C. I. CAP 

.
』
自
信
可
E
U

1∞ 150 20~ 250 mm 

1 : 5 SCM.E自IR

ROOF VENTI凶JOR w 水務署

Water Supplies Deparlment 

N'fJ悶W回

叫花

法論LE

G.C. 正E

NJ/r型

9/6/92 

DRAWlNG NO. 

WSD 3.4D 
(SHE盯 2 OF 5) 



的60

304 

t I一一削 HO囚一I d 
劃 升予台 11 11 L七二--\
風 | 仁~亡斗，仁~亡/寸，l 仁-;-多-1 I 

SECTION B - B 

〈今這

12 NOS. tI叩 HOLES

4 NOS. 35 )( 18mm 
HOL.ES ON 3BOmm P .C.D. 

m
s
d
l向
♀
O悶
。
。
重
u

﹒
』aE
Q

P凶N OF C.I. GRATING 

9.. . .申明 1w~ 2iiO mm 

1 : 5 SCH..E臥R

ROOF VENTILATOR 
W 水務署

water Supplies Departm.ent 

APPROVED I 益;E

9/6/92 做t

SCAI..E 

DRAWI闊地

WSD 3.4D 
(SHE盯 3 OF 5) 



2mm APERTURE COPP回t.lESH
SECTION C - C 

3 THK. TOP BR.陷S RING 
FlX四 RIGIDLY TO 3 THK. 
BOTTOt.l BR.的S RING 前
SPOT WE凹

35 x 18mm HO 

SECTION D D 

2mm AP田間RE ∞PPER 棚RE
MESH t.lOUNTED B回WEEN 2 
NOS. BRASS RIN的

3 THK. TOP 州o BOTTOM BR結S
RINGS 

~ 
的/

4 NOS. 35 x 18mm HOLES 
ON 380mm P .C.D. 

F
B
Z
l寸
♀
O悶
。
口
的
章
“-
E
E
Q

平斗
|62 I 52 _ I |52 I 62J 

D盯AILS OF BRASS RINGS AND MESH 

.328 

。 50 1∞ 150 捌 250 mm 

1 : 5 竄到正騙自

ROOF VENTI凶JOR w 水務署

'Water Supplies Deparlment 

APPRO慌D

趴在

SCAI..E 

G.C. LEE 
且且
9/6/92 

DRÞI棚NG NO. 

WSD 3.4D 
(SHE盯 4 OF 5) 



30 x 15 x tl2.2 G.t.I.S. WIRE t.tESH 
WE叩EO TO INNER SIOE OF 25 x 25 
x 5 1HK. G.M.S. FlAT 臥R

做沁F 在師l凶ITOR

(FOR INOI臥J10N ONLY) 

30 )( 15 )( '2.2 G.t.I,S, WiRE t.I臼H
旺LD凹 TO INNER SIOE OF 25 )( 25 
)( 5 1HK. G.t.t.S. FlAT 8AR 

P凶N

4 NOS. 12 OIA. HOLES 向R
10110 釘EEL 州CHORS

25 )( 5mm THK. G.t.I.S. FlAT 臥R

R∞FVENTI凶mR
{FOR INOICATlON ONL.:η 

25 )( 5mm 1HK. 
G.M.S. FlAT 臥R

~ 

4 NOS. 10110 訂EEL
ANCHORS 

200 300 
J........I 

400 500 mm 
J........I 

800 

的
側
的

I川aιιγ?乞仆/三 Y仁竹仁.JJ:::::j;汽:J11(.\L?!L7;J:
M州|附N. G岫E 2翎0 一/ EL印'ATION
∞NCR曰'E B陷E

MESH CAGE (FOR ROOF VENTI凶JORS AT 
FRESH WATER SERVICE RESERVOIR ONLY) 

NO克S:
。 100
恤值幽

1 : 10 5(玖LE BAR 

4. MINIt.lUM 01訂~CE B盯WE凹 C凹TRE UNE OF 班問凶ITOR 州o INNER FACE OF S回VlCE R臼ERVOIR WA址 S卅LL BE 700mm. 

EIW FE m HM 
山

um 
M間

r
巳岫

Fa 
M間

nu ea 
間

um nu 

他m
z
-
v
.
o
l

的
。
文
回
門
。
。

ω
-
P

2. 目前r LOCATlONS OF R∞F 班問凶ITORS S附1 BE ÞS SHOWN ON CONTRACT ORAWING. 

3. MACHIN印 SURFACES ARE t.tARKEO WITH 'v". 

-3gBO 5. S棚P EDGES OF 1HE C.I. G馴NG ANO B閥S RING S帆1 BE REMOVEO. 

6. MINIt.lUM CL臥R州CE B回WEEN ROOF V凹TlLATOR AND MESH C胎E SH址L BE 90mm. 

、r Water Su盃HZZam叫
M平時W回 DRAWI附 NO.

WSD 3.4D 
(SHE盯 5 OF 5) 

ROOF VENTI凶JOR

做t

SCAI..E 

…
圳
一
圳
市




